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Arquivo

IS

Circ.

PROJEÇÃO COBERTURA HALL

Cozinha

+0,10

       BWC

ÁREA: 9,52 M²

+0,10

 TRIBUNA

ESTRUTURA: ALVENARIA

PISO: INCOMBUSTÍVEL

ÁREA: 63,00 M²

OCUP.: E - SUBGR.: E-1

POPULAÇÃO:  9 PESSOAS

+0,10

     HALL

ESTRUTURA: ALVENARIA

PISO: INCOMBUSTÍVEL

ÁREA: 54,46 M²

OCUP.: D - SUBGR.: D-1

     PLENÁRIO

ESTRUTURA: ALVENARIA

PISO: INCOMBUSTÍVEL

ÁREA: 102,60 M²

OCUP.: E - SUBGR.: E-1

POPULAÇÃO:  14 PESSOAS

+0,10

     REUNIÃO

ESTRUTURA: ALVENARIA

PISO: INCOMBUSTÍVEL

ÁREA: 17,50 M²

OCUP.: D - SUBGR.: D-1

+0,10

     ESCRITÓRIO

ESTRUTURA: ALVENARIA

PISO: INCOMBUSTÍVEL

ÁREA: 18,09 M²

OCUP.: D - SUBGR.: D-1

POP= 2 PESSOAS

125

+0,10

       BWC

ÁREA: 9,52 M²

+0,10

     ESCRITÓRIO

ESTRUTURA: ALVENARIA

PISO: INCOMBUSTÍVEL

ÁREA: 6,00 M²

OCUP.: D - SUBGR.: D-1

+0,10

     ESCRITÓRIO

ESTRUTURA: ALVENARIA

PISO: INCOMBUSTÍVEL

ÁREA: 6,00 M²

OCUP.: D - SUBGR.: D-1

+0,10

     ESCRITÓRIO

ESTRUTURA: ALVENARIA

PISO: INCOMBUSTÍVEL

ÁREA: 6,00 M²

OCUP.: D - SUBGR.: D-1

+0,10

     ESCRITÓRIO

ESTRUTURA: ALVENARIA

PISO: INCOMBUSTÍVEL

ÁREA: 6,00 M²

OCUP.: D - SUBGR.: D-1

+0,10

     ESCRITÓRIO

ESTRUTURA: ALVENARIA

PISO: INCOMBUSTÍVEL

ÁREA: 7,04 M²

OCUP.: D - SUBGR.: D-1

+0,10

     ESCRITÓRIO

ESTRUTURA: ALVENARIA

PISO: INCOMBUSTÍVEL

ÁREA: 7,04 M²

OCUP.: D - SUBGR.: D-1

+0,10

     ESCRITÓRIO

ESTRUTURA: ALVENARIA

PISO: INCOMBUSTÍVEL

ÁREA: 7,04 M²

OCUP.: D - SUBGR.: D-1

+0,10

     ESCRITÓRIO

ESTRUTURA: ALVENARIA

PISO: INCOMBUSTÍVEL

ÁREA: 7,04 M²

OCUP.: D - SUBGR.: D-1

+0,10

     ESCRITÓRIO

ESTRUTURA: ALVENARIA

PISO: INCOMBUSTÍVEL

ÁREA: 7,04 M²

OCUP.: D - SUBGR.: D-1
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PLANTA BAIXA

ESC 1:100

ALIMENTAÇÃO

DE ENERGIA

DETALHE ILUMINAÇÃO TIPO BLOCO AUTÔNOMO

ESC: 1:10

Área: 434,84 m²

Escala Responsável Técnico
Data

Proprietário

PARA USO DO CBMPR

Prancha

Área

Ocupação

Contéudo da Prancha

Obra / Endereço

//

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DO PTPID

Data N° do PSCIP

Discriminação da atualização / substituição

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

Departamento

ENGENHARIA

Código ProjetoProjetista

Franciane Pedron

Desenho
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Franciane Pedron

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO

CÓD
LEGENDA SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAÇÃO

INDICAÇÃO DO SENTIDO

DE SAÍDA

DE

EMERGÊNCIA

S12

SAÍDA

DE

EMERGÊNCIA

SÍMBOLO: RETANGULAR

FUNDO: VERDE

MENSAGEM "SAÍDA" OU

MENSAGEM "SAÍDA" E

OU PICTOGRAMA E OU

SETA DIRECIONAL :

FOTOLUMINESCENTE,

COM ALTURA DE LETRA

SEMPRE ≥ 50mm

INDICAÇÃO DA SAÍDA DE

EMERGÊNCIA, COM OU

SEM COMPLEMENTAÇÃO

DO PICTOGRAMA

FOTOLUMINESCENTE

(SETA OU IMAGEM, OU

AMBOS)

S2

SÍMBOLO: RETANGULAR

FUNDO: VERDE

PICTOGRAMA:

FOTOLUMINESCENTE

INDICAÇÃO DO SENTIDO

ESQUERDA DE UMA SAÍDA

DE EMERGÊNCIA

S1

INDICAÇÃO DO SENTIDO

DIREITA DE UMA SAÍDA DE

EMERGÊNCIA

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

CÓD
LEGENDA SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAÇÃO

TODO LOCAL ONDE

FUMAR PODE AUMENTAR

O RISCO DE INCÊNDIO

P1

PROIBIDO FUMAR

SÍMBOLO: CIRCULAR

FUNDO: BRANCA

PICTOGRAMA: PRETA

FAIXA CIRCULAR E BARRA

DIAMETRAL: VERMELHA

A2

PRÓXIMO A LOCAIS ONDE

HOUVER PRESENÇA DE

MATERIAIS ALTAMENTE

INFLÁMAVEIS

CUIDADO, RISCO DE

INCÊNDIO

SÍMBOLO: TRIANGULAR

FUNDO: AMARELA

PICTOGRAMA: PRETA

FAIXA TRIANGULAR:

PRETA

SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO

CÓD
LEGENDA SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAÇÃO

SINALIZAÇÃO DE ALERTA

CÓD
LEGENDA SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAÇÃO

SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES

E5
L(224)
(mm)

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO "BC"

CAPACIDADE DE 4 OU 6 kg

2

0

-

B

:

C

CAPACIDADE DE 10 litros

2

-

A

EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA - AP

LEGENDAS

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ROTA DE FUGA DIREÇÃO A SEGUIR

ROTA DE FUGA SAÍDA FINAL

CUIDADO, RISCO DE INCENDIO

A2
L(340)
(mm)

PROIBIDO FUMAR

P1

L(252)

(mm)

S2

316/158

(mm)

SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA

S12
(316/158)

(mm)
SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA

2

-

A

:

2

0

-

B

:

C

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO "ABC"

CAPACIDADE DE 4 OU 6Kg

S1

(316/158)

(mm)

INDICAÇÃO DO SENTIDO

DE SAÍDA DE

EMERGÊNCIA

EM PILARES

SÍMBOLO: RETANGULAR

FUNDO: VERDE

PICTOGRAMA:

FOTOLUMINESCENTE

SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA

2

-

A

:

2

0

-

B

:

C

E5
L(224)
(mm)

3LUX

Porta permanece
aberta durante uso

da edificação

PISO: CIMENTADO/CERÂMICO.........CLASSE II-A

PAREDE: ALVENARIA.......................CLASSE II-A

TETO: PVC/ FIBROCIMENTO............CLASSE II-A

EMPREGO DO CMAR (CONTROLE DE MATERIAIS DE

ACABAMENTO E REVESTIMENTO)

TIPO DE MATERIAL

 ANEXO B

TABELAS DE UTILIZAÇÃO DOS MATERIAIS CONFORME CLASSIFICAÇÃO DAS OCUPAÇÕES

TABELA B.1: CLASSE DOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS CONSIDERANDO OGRUPO/DIVISÃO

DAOCUPAÇÃO/USO EM FUNÇÃO DA FINALIDADE DO MATERIAL

B, D, E, G, H, I-1,

J-1 E J-2

Grupo/Divisão
Piso

Classe I, II-A, III-A

ou IV-A

Parede e Divisória
Teto e Forro

Classe I ou II-AClasse I, II-A OU III-A

S12
(316/158)

(mm)

3LUX

S2

(316/158)

(mm)

SÍMBOLO: QUADRADO

FUNDO: VERMELHA

PICTOGRAMA:

FOTOLUMINESCENTE

E5

EXTINTOR DE INCÊNDIO

INDICAÇÃO DE

LOCALIZAÇÃO

DOS EXTINTORES DE

INCÊNDIO

3LUX

S2

(316/158)

(mm)

3
L

U
XS12

(316/158)
(mm)

3
L

U
XS12

(316/158)
(mm)

CÂMARA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA

Rua Dr. Francisco Beltrão, 112, Centro, Clevelândia-PR

434,84  m²

- PLANTA BAIXA

- DETALHES

- SINALIZAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA CNPJ: 77.774.503/0001-49

FRANCIANE CAVALEIRO PEDRON - ENG. CIVIL - CREA PR-178.701/D
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D1 - SERVIÇO PROFISSIONAL

1
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0

Continuos (Sem Arestas) e Incombustivel

9
0

Corrimão tubular

9
0
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